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Konformitatsbestatigung

Declaration of conformity

Nr./no. KB 248/22

Hersteller: Fabrik chemischer Praparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
Manufacturer: Liebigstralle 5
22113 Hamburg, DEUTSCHLAND / GERMANY
Herstellwerk: Fabrik chemischer Praparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
Manufacturing plant: Liebigstrale 5
22113 Hamburg, DEUTSCHLAND / GERMANY
Produktname: vaPUREx AR 3/3 F-5 #8343
Product name:
Prufgrundlagen: EN 1568-1:2018, EN 1568-3:2018 und EN 1568-4:2018
Test specification: EN 1568-1:2018, EN 1568-3:2018 and EN 1568-4:2018
Prifbericht-Nr.: 20220546/Sth 317
Test report no.:
Schaummittelklasse: fluorfreie alkoholbestandige Schaummittel (F3-AR)

Type of foam concentrate:  fluorine free alcohol resistant foam concentrates (F3-AR)
nach Anhang A der EN 1568:2018
according to annex A of the EN 1568:2018

Loschvermogen: siehe Seite 2 dieser Konformitatsbestatigung
Test fire performance: see page 2 of this declaration of conformity
Gefrierpunkt: <-5°C

Freezing point:

Dieses Dokument umfasst: 2 Seiten
This document comprises. 2 pages

Die Konformitét des gepriiften Schaummittels mit den oben genannten Priifgrundlagen wird
bestitigt.

The conformity of the tested foam concentrate with the above mentioned test specifications is confirmed.
Dieses Dokument ist keine Produktzulassung (Zertifizierung).

This is not a product certification approval.

19. Oktober 2022
19 October 2022

L.

Dipl.-Forsting. Holger Romb
Leiter der Prufstelle
Laborafory Manager

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Versffentlichung von Kohformitétsbestétigungen bedarf in jedem Einzelfalle
der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. The reproduction and publication of extracts of the
declaration of conformity requires the written authorisation of MPA Dresden GmbH in each individual case.
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Konformitatsbestétigung Nr.: (declaration of conformity no.:) KB 248/22 vom (dated) 19.10.2022 (2022-10-19)

Léschvermégen des Schaummittels:
Test fire performance of the foam concentrate:

Teilnorm Anwendungs-
EN 1568:2018 konzentration Unter Verwendung von
Part of the standard Usage Using
EN 1568:2018 concentration
kinstlichem SuRwasser kinstlichem Meerwasser
simulated fresh water simulated sea water
1 3% Anforderungen erfuilt Anforderungen erfillt
Requirements met Requirements met
3 3% A i B
4 (Aceton) 3% I'A I A
4 (acetone)
4 (Isopropanol) 3% I A ImA
4 (isopropanol) |
Hinweise: Pseudoplastisches Schaummittel. Dieses Schaummitte! kann eine
Notes: besondere Dosiereinrichtung erfordern.

Pseudoplastic foam concentrate. This foam concentrate can require special
proportioning equipment.

Diese Konformitatsbestatigung gilt nur fur Schaummittel, die mit den zur
Prufung eingereichten Mustern ibereinstimmen. Sie schlief3t keine
Inspektion der werkseigenen Produktionskontrolle ein.
Konformitatsnachweise von Feuerldschern sind nur im Zusammenhang mit
dem Schaummittel gultig, mit dem die Typprifung des Feuerléschers
durchgefiihrt wurde.

This declaration is valid solely for foam concentrate which correspond to the
submitted test samples. It does not include an inspection of the factory
production control. Declarations of conformity of fire extinguishers are solely
valid in conjunction with the foam concentrate the type test of the fire
extinguisher has been done with.

Die Aussage zur Konformitat wird auf der Grundlage der Toleranzgrenze,
unter Berlicksichtigung eines Sicherheitsbereichs, getroffen. Der
Sicherheitsbereich entspricht dabei der erweiterten Messunsicherheit (nach
GUM). Die Konformitatsaussage ist binar. Es wird von einer normalen
Standardwahrscheinlichkeitsverteilung der MessgroRe ausgegangen. In
diesem Fall ist das Risiko einer falschen Konformitatszusprechung bei
weniger als 2,5%. Das Risiko einer falschen Abweisung liegt ebenfalls bei
weniger als 2,5%.

Decisions about conformity are based on guard banded acceptance limits, to
result in less than 2,5% false accept risk. For this case the guard band is
given by the expanded measurement uncertainty calculated per the GUM.
Statements of conformity are binary. The measurand is assumed fo have a
normal probability distribution. The risk of accepted items to be outside the
folerance limit is less than 2,5%.

MPA Dresden GmbH-VL 7.42 Rev. 06: 11.04.2022 Seite/Page 2 von/of 2



